




waarin:

IJ is de belastinggraad met betrekking tot de dwarskracht;
VB;' is de rekenwaarde van de optredende dwarskracht bij brand door de belasting

volgens 7.1;
Vu;, is de representatieve waarde van de weerstand tegen dwarskracht in normale

omstandigheden op een starre ondersteuning. Deze kan woren bepaald volgens
tabel 4.

In de meeste gebouwen ligt de belastinggraad bij brand tussen 0,4 - 0,7. Indien het effect
van de flexibele ondersteuning in rekening is gebracht volgens punt I van 6.3.2 op de con­
trole van het dwarskrachtdraagvermogen van de kanaalplaat onder normale omstandig­
heden, dan zal de belastinggraad met betrekking tot dwarskracht voor de kanaalplaat bij
brand nog lager liggen.
Kanaalplaten bezitten ten minste 90 minuten brandwerendheid met betrekking tot bezwij­
ken op dwarskracht indien geldt voor de belastinggraad met betrekking tot de dwarskracht:
IJ ~ 0,2. Bij deze oplossing moet de koppelwapening in de met beton gevulde kanalen
(sleufsparingen) worden geplaatst in plaats van in de langsvoegen. De verankeringslengte
bedraagt 600 mmo

Als een constructieve druklaag is toegepast, kan de koppelwapening achterwege blijven.

120 minuten brandwerendheid
Een constructieve druklaag en koppelwapening geplaatst in ten minste twee kanalen per
kanaalplaat zijn noodzakelijk. Voor de koppelwapening moet betonstaal met een diameter van
ten minste lO mm zijn toegepast, die wordt ingestort over ten minste 600 mmo Daarnaast moet
de ligger thermisch worden beschermd, indien de belastinggraad met betrekking tot de dwars­
kracht van de kanaalplaten groter is dan 0,2. De isolatie moet zodanig zijn dat de flens, waar­
op de kanaalplaten zijn opgelegd, rtiet heter wordt dan 650 oe.

7.3.2 Geïntegreerde stalen liggers
Geïntegreerde stalen liggers worden tijdens brand slechts aan één zijde verhit. Bovendien kan
de ligger de warmte van de brand aan drie zijden afstaan aan de betonnen vloer waarin de
ligger is opgenomen. Hierdoor loopt de temperatuur aanzienlijk langzamer op dan in gewone
stalen liggers, waardoor aanzienlijk hogere brandwerendheden mogelijk zijn zonder ther­
mische isolatie. Daarnaast ontstaat in tegenstelling tot normale stalen liggers.een rtiet-urtiforme
temperatuurverdeling over de doorsnede. Een bepaling van de brandwerendheid volgens NEN
6072 [2] op basis van de urtiforme temperatuurverdeling is daardoor rtiet goed mogelijk. Niet­
temin is met een conservatieve beschouwing van de profielfactor van de onderplaat volgens
NEN 6072 [2] de brandwerendheid te bepalen.

Uit brandproeven en computersimulaties van de opwarming van de ligger is gebleken dat door
goede thermische bescherming van de vloer voor geïntegreerde stalen liggers geen aanvul­
lende maatregelen noodzakelijk zijn om 30 minuten brandwerendheid te bereiken.

59



Indien de belastinggraad met betrekking tot bezwijken op buiging lager is dan 0,35, heeft de
ligger zonder verdere maatregelen 60 minuten brandwerendheid.

Indien de belastinggraad hoger is of een hogere brandwerendheid wordt vereist, kan een ver­
eenvoudigde berekening van de brandwerendheid worden gemaakt volgens NEN 6072 [2].
Hierbij moet conservatief voor de bepaling van de profielfactor van de ligger worden uitge­
gaan van de profielfactor van de aan brand blootgestelde onderflens en moet de correctiefactor
worden toegepast voor driezijdig verhitte liggers (NEN 6072 [2], artikel 10.3.3):

(7.2)

waarin:
Pgsl is de profielfactor van de geïntegreerde stalen ligger;

bor is de breedte van de aan brand blootgestelde onderflens;

dor is de dikte van de aan brand blootgestelde onderflens.

Met deze aanpak kan ook eenvoudig de benodigde isolatie worden berekend.

Een andere aanpak is het versterken van de ligger door de toepassing van langswapening in
het om de ligger gestorte beton. De wapening moet wel dusdanig met de ligger zijn verbonden
dat constructieve samenwerking ontstaat (zie 4.2). Voor de berekening van de bijdrage van
wapening aan de brandwerendheid en voor de berekening van staalbeton liggers kan op basis
van het gelijkwaardigheidsbeginsel worden verwezen naar [19] en naar Eurocode 4 [14].

7.4 Grenstoestand met betrekking tot de. scheidende functie

De scheidende functie bestaat uit een eis aan de thermische isolatie en een eis aan de integri­
teit van de constructie.

7.4.1 Thermische isolatie
De temperatuur aan de niet-verhitte zijde van de vloer mag gemiddeld niet meer dan 140 oe
en lokaal niet meer dan maximaal 180 oe stijgen binnen de gestelde brandwerendheid. De
vloerconstructie voldoet aan de brandwerendheidseisen met betrekking tot de scheidende
functie indien de vloerdikte voldoet aan het gestelde in tabel 5.

7.4.2 Integriteit
Om de integriteit van de constructie voor 30, 60, 90 of 120 minuten brandduur te waarborgen
moet:

afsparten van de betondekking op de wapening worden voorkomen volgens artikel 6.1.2
van NEN 6071 [1];
de voegconstructies tussen de kanaalplaten worden uitgevoerd volgens artikel 12.4 van
NEN 6071 [1];
de detaillering van de oplegging van de kanaalplaten op de liggers voldoen aan het gestelde
in 7.3.
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8. DETAILLERING

In dit hoofdstuk worden details gegeve? van de verbinding tussen kanaalplaten onderling en
kanaalplaten en verticale stabiliteitsvoorzieningen. De details zijn ontleend aan [19]. De ver­
binding tussen de kanaalplaat en de ligger is behandeld in hoofdstuk 3.

In figuur 20 is een voorbeeld gegeven van een plattegrond van een vloerconstructie die ook
een horizontale stabiliteitsfunctie vervult.
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Fig. 20. Plattegrond van een vloerconstructie bestaande uit kanaalplaten met geïntegreerde
liggers die ook als horizontale schijf fungeert.

8.1 Verbinding tussen kanaalplaten en stabiliteitsvoorzieningen

Indien de schuifkracht, die de langsvoeg tussen de kanaalplaten moet overdragen, moet wor­
den verhoogd vanwege bijvoorbeeld de afdracht van de schuifkracht door de schijfwerking
van de vloer, kan een versterking van de voeg noodzakelijk zijn. Deze verbinding tussen de
kanaalplaten onderling is in detail weergegeven in figuur 21.

bovenaanzicht

, a..,
langrOeg

.. ,,

~~
,, b..- rt" ,, ,

~---- --------- - -- ---- ,
b..- ,, ,, ,

~=====~===================I'I '
I a~ I, ,
~-------------------------l

r--~----------------------------------I

: één oftwee gesloten :
I beugels per sparing I

, I '

v deuvelsparing

'I /1
" ;

1 .,:

doorsnede a-a doorsnede b-b

Fig. 21. Voorbeeld van versterking van de schuifweerstand van de langsvoeg ten behoeve van
de schijfwerking van de vloerconstructie.
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